DE BOGOTAD.C

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENGION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI 3161 o0 W
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS %

: EVENTO No 73096
1. DATOS GENERALES DEL EVENTQ
ATENDIO DARIO ALBERTO PEROZA DAZA REPORTO
TEC: 4 MOVIL: 21 Cuerpo Oficial de Bomberos -COBB
FECHA: |Abril 11 de 2007 HORA: 10:30
DIRECCION: | Carrera 10 #9-69 AREA DIRECTA: 500 m?
BARRIO: Centro Administrativo POBLACION ATENDIDA:
UPZ: 94- La Candelaria FAMILIAS | | ADULTOS [40 [NINOS |
LOCALIDAD: | 17-La Candelaria PREDIOS EVALUADOS |3 |

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIONENMASA[ | INUNDACION[ | ESTRUCTURAL[_ X__|
3. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presenté un incendio en la parte delantera de un inmueble identificado con la nomenclatura Carrera 10 # 9-69
(Predio 2 del Esquema), el cual deteriord el 100% de la cubierta, 80 % del entrepiso en madera del total de la parte
delantera del inmueble y 100% del entrepiso de madera del local localizado encima del local 115, dejando
comprometida la estabilidad y/o funcionalidad de éstos dos locales de forma inmediata. Ei area restante de la parte
delantera del inmueble presenta un deterioro avanzado en su entrepiso de madera y muros en mamposteria simple, lo
cual compromete su estabilidad y/o funcionalidad en el corto plazo. (Ver Esquema y Fotos 2,3 y 4)

Et incendio también afecto una edificacién aledafia y los locales que se encuentran en el primer nivel de dicho predio
identificado con nomenclatura Carrera 10 # 9 A 11 (Predio 3 del esquema). En este inmueble se quemo toda la
cubierta, y se generd el deterioro el entrepiso de madera y la escalera de acceso al segundo piso, dejando
comprometida fa estabilidad y/o funcionalidad del inmueble y de los locales que se encuentran en el primer nivel de
dicha edificacion en forma inmediata, esto debido a las altas temperaturas generadas durante el incendio, las cuales
posiblemente pudieron generar dafios internos en los elementos estructurales, dejandolos muy susceptibles a
presentar colapsos parciales o totales en dicho inmueble, los cuales con base en la inspeccion visual no es posible
precisar y/o determinar. {Ver Fotos 5 y 6)

Ademas se observd un local ubicado en el predio con nomenclatura Carrera 10 # 9-65 (Predio 3 del esquema) donde
funciona el Almacén Clara, al cual las llamas quemaron toda la mercancia que se encontraba en el interior de este,
sin embargo con base en la inspeccion visual no se observaron dafios estructurales que comprometan su estabilidad
y/o funcionalidad en el corto plazo, lo cual no es posible precisar en este tipo de inspeccion, pues como se mencioné
anteriormente las altas temperaturas generadas durante &l incendio, fas cuales posiblemente pudieron generar dafios
internos en los elementos estructurales, dejandolos muy susceptibles a presentar colapsos parciales o totales en
dicho inmueble, los cuales con base en fa inspeccion visual no es posible precisar y/o determinar. {Ver foto 1)
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

P

Foto 1. Predio 1 del Esquema, donde se observa la | Foto 2. Predio 2 del Esquema, donde se observa la
fachada principal del inmueble Carrera 10 # 9-65. Se | fachada principal del inmueble Carrera 10 # 9-69 ,
observa la entrada sobre la Carrera 10, al Almacén |el cual se afectd por un incendio en su parte
Clara, y en donde hacia el interior de éste se quemaron | delantera, comprometiendo la estabilidad del local
las mercancias debido a las altas temperaturas | 115 y el que se encuentra encima de éste. El area
presentadas durante el incendio. restante de la parte delantera se puede ver
comprometida en el corto plazo debido al deterioro
observado en el entrepiso y fisuras en muros.
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-

local 115

Local 115

Foto 3. Predio 2 del Esquema. Se observa el local
ubicado encima del local 115 y el cual tiene
comprometida su estabilidad por el deterioro en los
durmientes del entrepiso de madera y su cubierta.

Foto 4. Predio 2 del esquema. Se observa el
deterioro que presentan los durmientes el entrepiso
de madera del local 115 y el que se encuentra
encima de éste, el cual tiene comprometida su
estabilidad debido a la pérdida de propiedades de
la madera que lo conforma, por las altas
temperaturas presentadas durante el incendio

Carrera10 #9 A 11

: LY
Foto 5. Predio 3 del Esquema. Interior del inmueble con
nomenclatura Carrera 10 #9 A 11, el cual se afect6 por
el incendio, comprometiendo la estabilidad, habitabilidad
y/o funcionalidad de forma inmediata debido al deterioro
observado en todos los elementos que conforman dicho
inmueble.

Foto 6. Predio 3 del Esquema. Se observa el
deterioro de los muros y entrepisos de madera del
inmueble. No se observd cubierta debido a que
ésta fue calcinada por las altas temperaturas
presentadas durante el incendio. De acuerdo a lo
observado la estabilidad, habitabilidad y/o
funcionalidad se encuentran comprometidas de
forma inmediata.
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6. AFECTACION:
# NOMBRE DIRECCION P|A|N DANOS EN PREDIOS
, Carrera 10 # 9-65 Afectacion del paiiete de algunos muros
! Almacén Clara Predio 1 del Esquema colindantes
. : Carrera 10 # 9-69 Dafios en el entrepiso de madera y
2| Samuel Wancier Watnik Predio 2 del Esquema 15 cubierta de la parte delantera del inmueble
Estabilidad y/o funcionalidad
3 Isabe! Ochoa Carrera 10#9 A 11 20 comprometida de acuerdo a los dafios

Predio 3 del Esquema

presentados por el incendio ocurrido.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios

1.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

En los predios de la Carrera 10 # 9-69 (Predio 2 del Esquema) y Carrera 10 # 9 A 11 (Predio 3 del Esquema) es
posible que se presenten colapsos parciales tanto del entrepiso de madera, como de algunas vigas de madera
que pertenecian a la cubierta y que no han colapsado aln, debido a la pérdida de las propiedades internas en
éstos elementos y al deterioro de los mismos durante el evento.

Posible caidas parciales de los muros de fachada de los segundos pisos del los predios 2 y 3 del Esquema
Carrera 10 # 9-69 (Predio 2 del Esquema) y Camera 10 #9 A 11 (Predio 3 del Esquema) debido al debilitamiento
y deterioro en que se encuentran los mismos por las altas temperaturas presentadas durante el incendio.

Posible afectacion interna de las estructuras que quedaron en pie de los tres predios involucrados en el evento,
debido a las altas temperaturas generadas durante el incendio, las cuales con base en la inspeccion visual no es
posible determinar, por lo cual es posible que se generen colapsos parciales o afectaciones en dichas
estructuras.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual del sector y evaluacion cualitativa de los dafios presentados en los predios afectados y
elaboracion de las actas de restriccion de uso de los inmuebles con nomenclatura Carrera 10 # 9-69 (Predio 2 del
Esquema) y Carrera 10 # 9 A 11 (Predio 3 del Esquema) y sus respectivos locales.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo observado durante la inspeccién, los predios {Predio 1 del esquema - Carrera 10 # 9-65, Predio
2 del Esquema - Carrera 10 # 9-69 y Predio 3 del Esquema -Carrera 10 # 9 A 11) tiene comprometida su
habitabilidad y/o funcionalidad en la actualidad, debido a fos dafios estructurales y deterioro en los materiales
que los conforman posiblemente por las altas temperaturas generadas durante el incendio, las cuales pudieron
generar daiios internos en los elementos estructurales, dejandolos muy susceptibles a presentarse colapsos
parciales o totales en dichas estructuras, lo cual con base en la inspeccion visual no es posible precisar y/o
determinar.
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2. Enla actualidad en los tres predios afectados se estan emanando gases y olores de los materiales incinerados
durante el incendio, los cuales son perjudiciales para la salud de los residentes y/o visitantes. Por lo anterior, se
considera que la habitabilidad y/o funcionalidad de los mismos se encuentra comprometida, por lo recomienda no
habitar yfo utilizar dichos predios, hasta tanto éstos gases y/o olores se disipen.

3. Al responsable y/o responsables de los inmuebles y como accién inmediata proteger con plasticos las areas de
cubiertas que fueron incineradas por el incendio (Predio 2 del Esquema - Carrera 10 # 9-69 y Predio 3 del
Esquema -Carrera 10 #9 A 11), con el objeto de impedir Iz infiltracion de aguas lluvias que puedan deteriorar y/o
degradar las condiciones de estabilidad de las estructuras de cada uno de los inmuebles.

4. A la Alcaldia Local, adelantar en el menor tiempo posible, las acciones necesarias dentro de su competencia,
para mantener evacuados los inmuebles (Predio 1 del esquema - Carrera 10 # 9-65, Predio 2 del Esquema -
Carrera 10 # 9-69 y Predio 3 del Esquema -Carrera 10 # 9 A 11} y locales respectivos, hasta tanto se garanticen
las condiciones de estabilidad, funcionalidad y/o habitabilidad de los predios afectados para lo cual se deberan
realizar los estudios de vulnerahilidad estructural que permitan determinar el tipo de dafios o patologias que
presentan las estructuras ademas de [a intervencion que debe implementarse a cada edificacion para llevarlas a
los niveles de seguridad requeridos de acuerdo con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR-98. Este estudio debe ser adelantado por el responsable y/o responsables de los predios
afectados.

5. Al responsable y/o responsables de cada uno de los predios afectados, implementar y acoger las
recomendaciones derivadas del estudio de vulnerabilidad estructural, de acuerdo con la normatividad vigente
para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el propésito de
restablecer la funcionalidad yfo habitabilidad, ademas de garantizar durante la vida atil cada uno de los
inmuebles, las condiciones adecuadas para su uso. Por lo anterior, la DPAE no tiene dentro de su competencia la
de establecer juicios de responsabilidades sobre intervenciones yfo afectaciones en predios privados. Este
estudio debe ser adelantada por el responsable y/o responsables de los predios afectados.

6. Al responsable y/o responsables de cada uno de los predios afectados (Predio 1 del esquema - Carrera 10 # 9-
65, Predio 2 del Esquema - Carrera 10 # 9-69 y Predio 3 del Esquema -Carrera 10 # 9 A 11) intervenir de
manera inmediata, dado que es posible que se deterioren las condiciones de estabilidad de las estructuras y se
presenten colapsos parciales o totales en las mismas.

7. Ala Alcaldia Local y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, verificar el cumplimiento de las recomendaciones
hechas en éste diagnostico y hacer un seguimiento para que éstas, sean implementadas en cada uno de los
inmuebles por cada unc de sus responsables, en el menor tiempo posible.

8. A la Alcaldia Local y a la Defensoria del Espacio Publico desde su competencia y en el menor tiempo posible
adelantar, las acciones administrativas tendientes a establecer el responsable y/o responsables de implementar o
instalar una barrera de proteccion en el area potencialmente afectada por impactos o colapsos sobre la Calle 9,
de los muros de fachada de los inmuebles con nomenclaturas (Predio 2 del Esquema - Carrera 10 # 9-69 y
Predio 3 del Esquema -Carrera 10 # 9 A 11) ya que es posible que se presenten colapsos parciales debido a su
actual debilitamiento y/o deterioro, los cuales pueden afectar el transito peatonal.
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Asi pues, en el caso de implementar acciones para la reparacion de las edificaciones, se recomienda realizarlo con el
apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1998
(Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Disefio y Consfruccion Sismo Resistente), de acuerdo con la
normatividad vigente definida para el sector, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos

Las anteriores recomendaciones no pretenden hacer una actualizacion de las estructuras a la Norma Sismo
Resistente vigente (NSR-98) pues no es el alcance de este concepto. Para tal fin el responsable y/o responsables
deberian hacer un estudio de vulnerabilidad sismica estructural que incluya disefio del reforzamiento

Por tanto y dado que dicha situacion se presenta en predios privados, la DPAE esta impedida para intervenir en estos
predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de predios, por lo que estos
estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables de los predios. Por lo anterior,
la DPAE no tiene dentro de su competencia la de establecer juicios de responsabilidades sobre intervenciones y/o
afectaciones en predios privados.

10. ADVERTENCIA

E! presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en la informacion suministrada en
campo por los habitantes del lugar y en el reconocimiento de campo efectuado durante la atencion de la emergencia;
por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en &l y que se escapan de su alcance. igualmente, la
informacion sobre los predios afectados corresponde a la informacion suministrada en campo por los comerciantes
del sector.

NOMBRE  DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION  INGENIERO CIVIL.
MATRICULA 25202 - 73973 CND

NOMBRE DARIO ALBERTO PEROZA DAZA
PROFESION  INGENIERO CIVIL '
MATRICULA  25202-78437 CND

o

Vo. Bo. ING. GUILLERMO ESCOBAR L DIANA MARCELA RUBIANO V.

SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS DIRECTORA
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