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DIAGNOSTICO TECNICO DI - 11198 :
SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO IDIGER No. 2017ER17290

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: ENRIQUE LINERO SOTO SOLICITANTE: Comunidad

CAT 8 MOVIL 9
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |19 de Octubre de 2017 HORA |09:27 a.m. |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector
Calle 7 No. 87B-90
DIRECCION |Agrupacion Residencial San |AREA DIRECTA 3000 m?
Juan de Castilla
S A ActRAr |Tiniald POBLACION ATENDIDA 1300
UPZ 79 - Calandaima FAMILIAS [336 [ADULTOS [1000 |NINOS [300
LOCALIDAD |8 - Kennedy PREDIOS EVALUADOS 336
CHIP AAAO0199RUKL y otros OFICIO REMISORIO CR-28933

2. TIPO DE EVENTO
Estructural — Sin Dafios
ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento de
sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccién visual, identificacién y valoracién
cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el
compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o
viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

3. ANTECEDENTES:

El Sector Catastral Tintala de la Localidad de Kennedy, donde se la Agrupacion de Vivienda
evaluada, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalizacién ni de regularizacion
de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, en razén a esto, el Instituto Distrital
de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, no emitié6 Concepto Técnico de Riesgo
para dicho sector. Por tal motivo para adelantar cualquier tipo de intervencion en el predio de la
referencia como en el sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo
establecidas en la reglamentacion para el mismo.
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Por otra, el sector objeto de consulta no se encuentra cubierto por el Plano Normativo de
Amenaza por Movimientos en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT
(Decreto Distrital 190 de 2004), ni por el plano normativo de Amenaza por Inundacion.

4. LOCALIZACION

Figura 1. Localizacion de la Agrupacién Residencial San Juan de Castilla emplazada en el predio de la Calle 7 No.
87B-90, en el Sector Catastral Tintala de la Localidad de Kennedy (Imagen tomada del SINUPOT).

5. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Personal del Instituto Distrital de Gestion de Riesgo y Cambio Climatico — IDIGER, realizé visita
técnica al sector donde se localiza el predio de la Calle 7 No. 87B-90, donde se emplaza la
Agrupacion Residencial San Juan de Castilla, en una zona consolidada, con vias de acceso
pavimentadas. En el sector se emplazan edificaciones de uno (1) a seis (06) niveles,
construidas en mamposteria estructural, poérticos en concreto, con cubiertas en concreto
reforzado y en otros casos con cubiertas livianas en tejas de asbesto cemento.

La Agrupacion de vivienda evaluada, se encuentra conformada por 15 torres de 6 niveles cada
una y plataforma central de parqueadero, construidas en un sistema de muros de concreto y
placa maciza con una edad de construccion cercana a los 9 afos (Fotos 1 y 2). Por parte de la
persona que atiende la visita, se solicitd verificar los espacios que se mencionan a continuacion:
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En la plataforma_del sétano se presentan fisuras en toda la superficie favoreciendo las
filtraciones de agua, lo que acelera un proceso de deterioro en la misma (Fotos 3 y 4). En la
zona de parqueadero, la persona que atiende la visita, informa que el agua lluvia se filtra a la
tuberia eléctrica y que la placa vibra cuando se presenta transito de personas por la misma. Se
realizo verificacion al Salén Comunal de la Agrupacion residencial, construccion de dos niveles
en un sistema aporticado, en el que se aprecian fisuras menores en la capa de pafiete de los
muros, asi como fisuras longitudinales en los acabados del piso de la terraza, del muro de
antepecho y la mediacafna en granito.

La Torre 5, presenta fisuras en el muro de fachada y de acuerdo a lo informado por la persona
que atiende la visita se devuelven las aguas servidas y las lluvias por las cajas y tuberias; La
Torre 6, presenta fisuras en los muros de fachada; la Torre 7 presenta fisuras en muros de
fachada por posible desprendimiento de la mamposteria, situacién asociada a anclajes
inadecuados de la misma con respecto a la estructura de las torres.

En el apartamento 332 de la Torre 9, se presentan filtraciones de agua al interior de la alcoba
auxiliar, fisuras con tendencia vertical en el muro del comedor con longitudes de
aproximadamente 1.50 metros y aberturas cercanas a 1 milimetro (Fotos 9 y 10). La Torre 11,
presenta deterioro del muro de fachada por posible humedad, se evidencia en la base de la
torre rotura del andén perimetral y hundimiento; situacion asociada a posibles asentamientos de
la misma (Fotos 11 y 12). No se pudo acceder al interior del apartamento 137 de la Torre 11,
debido a que al momento de la visita técnica no se encontraba nadie en el mismo.

La Torre 12, presenta dafios en el andén y en los muros de fachada (Foto 13); la Torre 15,
presenta fisuras en muros de fachada por posible desprendimiento de la mamposteria, situacion
asociada a anclajes inadecuados de la misma con respecto a la estructura de las torres (Foto
16). En el apartamento 456 de la Torre 15, la persona que atiende la visita informa que se
presentaron grietas en los muros de la sala y que las mismas fueron subsanadas por la
constructora.

Afectaciones que posiblemente se encuentren asociadas a asentamientos diferenciales que ha
experimentado el suelo de cimentacion de las torres desde su construccion a la fecha; situacion
que con base en la inspeccion visual no es posible precisar.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO
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| Fotos 7 y 8. Vista de los dafios observados en el salén comunal.

Fotos 11 y 12. Vista de la Torre 11 y los dafios observados en el andén.
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| Fotos 13 y 14. Vista de los dafios observados en las fachadas de las torres que conforman la agrupacién evaluada.

| Fotos 15 y 16. Vista de los dafios observados en las fachadas de las torres que conforman la agrupacion evaluada.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [NO [X]¢CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no
implementar las recomendaciones)

¢ Incremento de los dafios observados en la Agrupacién Residencial San Juan de Castilla
emplazada en el Calle 7 No. 87B-90, en el Sector Catastral Tintala de la Localidad de
Kennedy.
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8. ACCIONES ADELANTADAS

s Inspeccion visual y evaluacion cualitativa a la Agrupacion Residencial San Juan de Castilla
emplazada en el Calle 7 No. 87B-90, en el Sector Catastral Tintala de la Localidad de
Kennedy.

9. CONCLUSIONES

e |a estabilidad estructural y habitabilidad de las torres que conforman la Agrupacion
Residencial San Juan de Castilla emplazada en el Calle 7 No. 87B-90, en el Sector
Catastral Tintala de la Localidad de Kennedy, no se encuentran comprometidas en la
actualidad ante cargas normales de servicio, por los dafos observados en la misma.

10. ADVERTENCIAS

e Para adelantar cualquier intervencion en el sector evaluado, se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeacién —
SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, se resalta que dadas
las deficiencias constructivas evidenciadas en la vivienda, la misma pudiere presentar
compromiso ante cargas dinamicas (tipo sismo u otras); por lo que cualquier tipo de
intervencion a realizar en estas (estudios, reforzamiento, etc...), deberan adelantarse con el
apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

e De acuerdo con las funciones establecidas, el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y
Cambio Climatico-IDIGER, no tiene dentro de su competencia, adelantar estudios de
Patologia, Vulnerabilidad y Reparacion Estructural ni de Interaccion Suelo-Estructura.

e Es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Cédigo de Construccion
para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

» Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas
en la inspeccion visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en €l
y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre el predio corresponde a la
informacion suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones.

e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiguen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.
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11.RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables de la Agrupacidon Residencial San Juan de Castilla
emplazada en el Calle 7 No. 87B-90, en el Sector Catastral Tintala de la Localidad de
Kennedy, implementar acciones para el mantenimiento de la torres que conforman la
Agrupacion Residencial; esto con el fin de garantizar durante la vida Util de las mismas las
condiciones adecuadas para su uso.

Al responsable y/o responsables la Agrupacion Residencial San Juan de Castilla emplazada
en el Calle 7 No. 87B-90, en el Sector Catastral Tintala de la Localidad de Kennedy, en el
caso _de gue requieran _conocer el estado de las forres que conforman la Agrupacion
residencial, realizar un estudio detallado de ingenieria en el que se analice de manera
integral el conjunto suelo estructura y la vulnerabilidad estructural de la misma; estos
estudios deberan arrojar la metodologia pertinente de intervencién que permita mitigar y/o
retornar a las condiciones optimas estructurales para su comportamiento frente a cargas
normales (habituales) de servicio y cargas dinamicas, todo esto garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Kennedy, adelantar las acciones administrativas tendientes a realizar
el seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnéstico técnico con el
objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes y vecinos del sector evaluado.

12. APROBACIONES

11.1 Elaboré
Firma: é Nl 'JL gD
Nombre: ENRIQUE LINERO SOTO
Profesion: Ing. Civil Especialista en Estructuras
MP: 08202 - 81547 ATL
Profesional de la Coordinacién de Asistencia Técnica
11.2 Reviso A
7
JAIRO WILYIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccién de Analisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
DI-11198 - Pagina 8 de 8
BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Diagonal 47‘ No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.idiger.gov.co y www.sire.qov.co mail: idiger@idiger.gov.co




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

