ALCALDIA MAYOR

DE BCGOTADC

RIS 1 ok, +.. T A

FOrBV N Wiy e
3 Ve v

DIAGNOSTICO TECNICO

Codigo: GAR-FT-03
Version: 03
Codigo

documental: 01/10/2014

_ DIAGNOSTICO TECNICO DI - 11223

SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE 4842715

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE SOLICITANTE
CAT ¥ MOVIL | CONT COMUNIDAD
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA | 14 de noviembre de 2017 | HORA 08:04 | modifique significativamente las
condiciones fisicas del Sector.
- AREA
DIRECCION Calle 18 No. 1 — 41 Este DIRECTA 350 m?
SECTOR POBLACION
CATASTRAL Las Aguas ATENDIDA 700
uPZ 94 — La Candelaria FAMILIAS | — | ADULTOS ] ----- INIﬁos |
. PREDIOS
LOCALIDAD 17 — La Candelaria EVALUADOS 1
OFICIO
CHIP AAA0030JJFZ REMISORIO CR-28996

2. TIPO DE EVENTO

ESTRUCTURAL: Dafio Severo.

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER, en cumplimiento
de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspeccion visual, identificacion y
valoracion cualitativa de las afectaciones del habitat a nivel urbano y rural, con el objeto
de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de
identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a

las que haya lugar.
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3. ANTECEDENTES:

Una vez consultadas las bases de datos y sistemas de informaciéon geograficos
disponibles en el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico — IDIGER,
se obtuvieron los siguientes resultados para el predio de la referencia:

Registro de informacién de amenaza y riesgo
Zonificacion Normativa POT 190

Amenaza por inundacién por desbordamiento: Sin| Amenaza por remocion en masa: Sin
cobertura Cobertura
Zona de tratamiento especial: No Suelo de Proteccion por riesgo: No

Zonificacién del Riesgo
Acto Administrativo de legalizacion: No aplica
Condicionamiento por riesgo: No
Restriccion por riesgo: No
Concepto Técnico: No aplica
Diagnoéstico Técnico: DI-5442
Predio Recomendado a incluir en suelo de proteccion por riesgo: No

Observaciones: Ninguna
Fuente de consulta: Sistema de informacién que apoya la administracién de la informacion relacionada con el proceso
de gestion de riesgo y atencién de emergencias de Bogota — SIRE (www.sire.gov.co)
] e - ¥ [ ’-nﬁ & 5

Figura 1. Localizacion del predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este, Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de La
Candelaria.
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencion al evento SIRE 4842715 personal del Instituto Distrital de Gestion de Riesgo
y Cambio Climatico - IDIGER, realiz visita técnica el dia catorce (14) de noviembre de
2017, al predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este, en el Sector Catastral Las Aguas de la
Localidad de La Candelaria, encontrando que el sector pertenece a una zona de ladera
con pendiente moderada donde se emplazan edificaciones de hasta seis (06) niveles con
edades de construccion de aproximadamente 60 afios.

En el predio de la referencia se emplaza una edificacién de un (01) nivel, con una edad
de aproximadamente 60 afios, construida posiblemente bajo un sistema estructural de
muros de carga en mamposteria con unidades de adobe, con cubierta liviana conformada
por tejas de asbesto cemento y zinc. La vivienda cuenta con elementos de cerramiento
perimetral en laminas de zinc sobre el costado oriental y se evidencian desprendimientos
de parietes y grietas de tendencia diagonal en el muro de cerramiento perimetral sobre
la parte frontal del predio en el costado sur del mismo (Ver fotografias 1 a 4). Segun
informacién suministrada por la comunidad del sector, la edificacién no se encuentra
habitada.

Dentro de las posibles causas por las que se esta presentando los dafios identificados
en muros divisorios y perimetrales se puede mencionar las deficiencias constructivas que
esta presenta relacionados con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre tipo
vigas y columnas. De otra parte, los dafios pueden asociarse con la vetustez y con la falta
de mantenimiento que es evidente en la estructura.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

5 e o

Foto No. 1y 2. Vista frontal y lateral de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 18 NO. 1 — 41 Este, Sector Catastral
Las Aguas de la Localidad de La Candelaria
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Foto No. 3. Vista lateral de la edificacion Foto No. 4. Vista cubierta de la edificacion

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

NO | X | ¢CUAL?

DI-1

. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar

las recomendaciones)

Colapso parcial o total de los elementos y muro de cerramiento perimetral sobre el
costado norte de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este,
Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de La Candelaria.

. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccién visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de estabilidad estructural
de la edificacién emplazada en el predio de la Calle 18 No. 1 —41 Este, Sector Catastral
Las Aguas de la Localidad de La Candelaria.

En atencién al evento SIRE 4842715 del dia 14 de noviembre de 2017, personal del
Instituto Distrital de Gestién de Riesgos y Cambio Climatico IDIGER, realizo la
recomendacion de restriccion de uso del andén del costado norte por el riego de
colapso del muro de cerramiento perimetral de la edificacién emplazada en el predio
de la Calle 18 No. 1 — 41 Este, Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de La
Candelaria, mediante acta que se relaciona a continuacion:
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Tabla No.1 — Relacién Actas Generadas

No.

TIPODEACTA | NUMERO | NOI

NOMBRE DE | LA-’PERSQNA - NOMBRE RESPONSABLE
AC PREDIO DE ACUERDG AL -

NGM EN_CLATURA OFICIAL I

RESTRICCION 0935 Alcaldia Local de La Candelaria Alcaldia Local de La Candelaria Calle 18 No. 1 — 41 Este

8.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 18 No.
1-41 Este, Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de La Candelaria, se encuentra
comprometida en la actualidad por el alto deterioro y riesgo de colapso que presentan
los elementos y muros de cerramiento perimetral que la componen.

La funcionalidad del andén sobre el costado norte de la edificacion emplazada en el
predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este, Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de
La Candelaria, se encuentra comprometida en la actualidad por el riesgo de colapso
que presentan los elementos y muros de cerramiento perimetral que la componen.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencién en el predio evaluado se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector por la Secretaria Distrital de
Planeacion — SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER,
relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo.
Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente y para lo cual deberan tramitarse los permisos y licencias
respectivas.

No es competencia del IDIGER adelantar estudios de caracter cuantitativo, que
permitan deducir las causas reales y/o precisas de los dafios identificados, ni el
comportamiento esperado de ningun tipo de equipamiento publico y/o privado ante
algun tipo de solicitacion esperada como por ejemplo un sismo, razén por la cual este
Diagnostico Técnico, no hace las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
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reclamaciones; ademas el IDIGER no tiene dentro de su competencia la de establecer
juicios de responsabilidades sobre las afectaciones en edificaciones y/o el terreno en
general.

e Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan
basadas en la inspeccién visual realizada, por tal razén pueden existir situaciones no
previstas en él y que se escapan de su alcance, asi mismo la informacién sobre el
predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del
sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial
que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y
recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del predio visitado.

10.RECOMENDACIONES

¢ Ala Alcaldia Local de La Candelaria mantener la restriccion de uso del andén sobre el
costado norte de la edificacion emplazada en el predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este,
Sector Catastral Las Aguas de la Localidad de La Candelaria, hasta que se realicen
por parte de los responsables del mismo las intervenciones de mantenimiento y
reparacion de los elementos afectados.

e A la Alcaldia Local de La Candelaria identificar el responsable de la edificacion
emplazada en el predio de la Calle 18 No. 1 — 41 Este, Sector Catastral Las Aguas de
la Localidad de La Candelaria, para que se realicen de manera inmediata las
intervenciones de mantenimiento y reparacion de los elementos afectados.
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e Se recomienda a la Alcaldia Local de La Candelaria, realizar un seguimiento de las
condiciones de estabilidad, funcionalidad y habitabilidad de la edificacién emplazada
en el predio de |la Calle 18 No. 1 — 41 Este, Sector Catastral Las Aguas de la Localidad
de La Candelaria y del terreno evaluado, con el propédsito que los responsables
desarrollen intervenciones oportunas que impidan la manifestacion de situaciones que
generen condiciones de riesgo en la infraestructura publica y privada del sector.

11.APROBACIONES

11.1 Elaboro

/]
T o7

Firma: [/

Nombre: NELSON DAVID MILJIANBELVALLE

Profesion: INGENIERO CIVIL — ESP.|[EN GEHENCIA INTEGRAL DE OBRAS

Profesional Universitafio-€6digo 219 Grado 12
11.2 Reviso =1 v
—
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
Responsable de la Coordinacion de Asistencia Técnica
Subdireccién de Andlisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climatico
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