ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR - 127

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: {2) CHAPINERO

UPZ: (97) Chico Lago

BARRIO: El Retiro

DIRECCION: Avenida 82 # 12 -38/42/50
FECHA DE VISITA: Moviembre 26 de 2004
SOLICITANTE: Alcaldia Local

POBLACION BENEFICIADA: 30 Personas - 12 Familias
AREA: 2.500 m? (aproximadamente)

Este concepto corresponde a la visita de inspeccion para verificar el estado y condiciones del inmueble
ubicado en la Avenida 82 # 12-38 /42 /50, con el fin de establecer si amenaza ruina o no.

Localizacion del Inmueble objeto del Concepto
2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafos
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este conceptoSu
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vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion. El
objetivo primordial es el de establecer la habitabilidad de la edificacion y no pretende establecer
responsabilidades en los dafios ni las causas de éstos, para lo cual seria necesario que los interesados
adelantaran estudios con un mayor alcance técnico.

3. ANTECEDENTES

3.1. DPAE: La Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias presentadas en este inmueble.

3.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion y el respectivo concepto obedecen a la
solicitud hecha por la Alcaldia Local dentro del proceso de Querella 054/04. A la fecha no se detecto otra
solicitud de concepto a la DPAE de parte de la Alcaldia Local o de la Secretaria de Inspecciones de Policia
sobre esta edificacion.

4. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la edificacion se encuentra habitada, y la inspeccion se realizd en compania de la Sefiora Leonor
Martinez quien se presenté como administradora del edificio.

5. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble inspeccionado es una edificacion con mas de 40 afos de construida, la cual consta de cinco
pisos. En el primer piso funciona la zona de parqueos y en los 4 pisos restantes hay 12 apartamentos. La
estructura de la edificacion consiste en porticos de concreto reforzado y losa de entrepiso en concreto
aligerado de 0.40 m de atura y esta dividida en dos torres independientes, una Note y Una Sur, cada una
compuesta de 4 luces de 7.0m aproximadamente en el sentido Oriente Occidente y una luz en el sentido
Norte Sur de 7.00m aproximadamente para la torre sur y de 5.50m en la torre Norte. Para el acceso de los
apartamentos existen dos puntos fijos gque comunican |as dos torres.

6. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En la actualidad la edificacion se encuentra habitada y su uso es mixto entre comercial y de vivienda. La
deformacion impuesta a |a estructura es severa y los asentamientos diferenciales en la estructura generan
cambios de nivel y ruptura en las placas de piso. Las fachadas de la edificacion han sido sometidas a
remodelaciones y mantenimiento (Fotos 1, 2 y 3), disminuyendo el impacto que generan los asentamientos
(Foto 4), los cuales inducen las deformaciones en marcos de puertas y ventanas que se ven en las fotos 5 6
y 7. Las deformaciones en las placas aereas ocasionan el alto grado de fisuracion de los muros divisorios de
algunos apartamentos (Fotos 8 y 9) e incluso llegan a afectar las escaleras de los puntos fijos de |a edificagion
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(Fotos 10 y 11), en las cuales ya se presentan fisuras. En la foto 12 se hace evidente que los asentamientos
han causado la pérdida de verticalidad de los muros de fachada, especialmente el los muros del segundo
piso.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Fachada de la Edificacian. Foto 2. Fachada posterior de la edificacion.

Foto 3. Fachada interior. Foto 4. Asentamientos de la edificacion.

Foto 5. Deformaciones en marcos de puertas. = Foto 6. Deformaciones en la ventaneria.
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Foto 7. Deformaciones y fisuracion generalizada de muros
divisorios,

. Foto 9. Agrietamiento de muros divisorios. Foto 10. Agrietamientos en escaleras.

Foto 11. Agrietamientos en escaleras.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificacion en las condiciones encontradas en el
momento de la visita NO AMENAZA RUINA, pero en atencion a los dafios ocasionados por las
deformaciones impuestas a la estructura y su caracter progresivo se hacen las siguientes recomendaciones a
los propietarios o responsables de la edificacion:

« Los asentamientos de la edificacion deben ser controlados oportunamente ya que de no hacerse asi
la estabilidad de |a edificacion puede verse comprometida.

e Para lo anterior se deben realizar los estudios y disefios estructurales necesarios y ejecutarse los
trabajos de reparacion, con el objeto de detener los asentamientos de la estructura e interviniendo
los elementos afectados por las deformaciones impuestas a la estructura existente, de tal manera
que se garantice la estabilidad y funcionalidad de la edificacion.

« Como medida de prevencion y atencion del problema, se debe implementar un monitoreo
permanente del comportamiento del edificio, con el objeto de cuantificar realmente las deformaciones
presentadas, hasta tanto no sean ejecutadas las obras de reparacion.

« Las obras de reparacion, remodelacion, nivelacion de pisos y adecuacion en zonas particulares no
se deben realizar sin la supervision tecnica adecuada, debido a que estas pueden afectar el
comportamiento actual de la estructura y se recomienda suspenderlas hasta que se defina el tipo de
intervencion que se derive de los estudios y disefios correspondientes.

e La condicion de habitabilidad del inmueble se ve reducida debido a que en el caso de una
evacuacion rapida originada por cualquier tipo de emergencia que se presente en la edificacion, las
rutas de evacuacion pueden ser afectadas debido al mal funcionamiento de puertas y ventanas de
algunos apartamentos.

Nota: Las anteriores recomendaciones no pretenden hacer una actualizacion de la edificacion a las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-88, pues no es el alcance de este concepto.
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