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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR - 185

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: (11) Suba

UPZ: (27) Suba

BARRIO: El Pino

DIRECCION: Carrera 103 # 152-99 (Muro de Lindero con el conjunto residencial
“Arcadas de Turingia” Calle 152 #103-40)

FECHA DE VISITA: Enero 4 de 2005

SOLICITANTE: Inspeccion 11 "A” Distrital de Policia

POBLACION BENEFICIADA: 10 Personas (2 Familias)

AREA: 150m* (aproximadamente)

Este concepto comesponde a la visita de inspeccion para verificar el estado y condiciones del muro de lindero
con el conjunto residenclal “Arcadas de Turingia® Calle 152 # 103-40, con el fin de establecer si amenaza
ruina o no.

LOCALIZACIDN DEL FREDIO DEL COHCEPTD

2. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
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objetivo primordial es el de establecer la habitabilidad de la edificacion y no pretende establecer
responsabilidades en los dafios ni las causas de éstos, para lo cual seria necesario que los interesados
adelantaran estudios con un mayor alcance técnico. Por lo anterior este concepto no puede ser usado como
prugba en ningun proceso que pretenda establecer la responsabilidad o las causas de los dafios encontrados
y descritos en este.

3. ANTECEDENTES

3.1. DPAE: La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias presentadas en este inmueble.

3.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion tecnica y el respectivo concepto
obedecen a la solicitud presentada por la Inspeccion 11 “A” Distrital de Policia, en desarrollo de la querella
7706. A lafecha no se detectd oftra solicitud de concepto a la DPAE de parte de la Alcaldia Local o de la
Secretaria de Inspecciones de Policia sobre esta edificacion.

4. NOVEDADES DE LA INSPECCION

En el momento de la inspeccion del muro se presentd la Sefiora Elisa de Ocampo, administradora del
conjunto residencial “Arcadas de Turingia®, quien indicé el motivo de la solicitud y acompafi6 la inspeccion.

5. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

El muro de cerramiento a evaluar tiene aproximadamente 50.0m de largo y 2.50m de altura, Esta construido
en mamposteria de ladrillo de cemento con machones en ladrillo de arcilla cocida cada 2.50m. Por el costado
Sur del muro la construccion del Hospital de Suba Nivel Il se encuentra dilatada en la cabeza del muro (Fotos

1y2)

6. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El muro se encuentra con fisuras verticales en los primeros 10.0m medidos en sentido Occidente — Oriente
(Foto 3) y como medida preventiva se encuentra apuntalado con planchones de madera (Foto 4). Como
resultado de los movimientos locales del suelo de fundacion del muro, se presentan dilataciones contra la
estructura del edificio en el costado Occidental (Foto 5) y una puerta metalica de salida hacia la zona verde
presenta deformaciones (Foto 6). EIl muro se encuentra dilatado de la cimentacion y en la base se encuentran
los ladrillos fracturados (Foto 7). También se encuentran fracturas de la placa de piso. (Foto 8).
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REGISTRO FOTOGRAFICO

A8 ZA DEL MURO

Foto 1. Consfruccion vecina.

. Foto 3. Muro de cerramiento con fisuras.
10m.

Foto 5. Dilataciones por movimientos del muro de Q
cerramiento por el costado Occidental. parque, se encuentra inhabilitada.
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Foto 7. Ladrillos en la base del muro que se encuentran
fracturados.

Foto 8. Fisuras en la placa de piso.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el muro de cerramiento de la edificacion en los primeros
10.0m medios en sentido Occidente - Oriente S| AMENAZA RUINA y ofrece peligro a los transelntes y
residentes del lugar; por tal motivo se debe ordenar a los propietarios o responsables del inmueble proceder a

ejecutar la demolicidn y reconstruccion del muro.
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