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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR - 190

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: (18) RAFAEL URIBE URIBE

UPZ: (63) Marco Fidel Suarez

BARRIO: La Resurreccion (Las Lomas)
DIRECCION: Carrera 10 # 428 - 12 Sur Casa No. 5
FECHA DE VISITA: Diciembre 2 de 2004

SOLICITANTE: Inspeccion 18 A Distrital de Policia
POBLACION BENEFICIADA: 4 Personas - 1 Familia

AREA: 60 m* {aproximadamente) *

Este concepto corresponde a |a visita de inspeccion para verificar el estado y condiciones del inmueble
ubicado en la Carrera 10 # 42B - 12 Sur Casa No. 5, con el fin de establecer si amenaza ruina o no.

[

PN

Localizacion del Inmueble objeto del Concepto
2. ALCANCEY LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y danos
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la_edificacic
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objetivo primordial es el de establecer la habitabilidad de la edificacion y no pretende establecer
responsabilidades en los dafios ni las causas de éstos, para lo cual seria necesario que los interesados
adelantaran estudios con un mayor alcance tecnico. Por lo tanto este concepto no puede ser usado como
pruebaen ningln proceso que pretenda establecer la responsabilidad o las causas de los dafios encontrados
y descritos en éste.

3. ANTECEDENTES

3.1. DPAE: La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias presentadas en este inmueble.

3.2, PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion y el respectivo concepto obedecen a la
solicitud hecha por la Inspeccion 18 A Distrital de Policia dentro del proceso de Querelia 5619 de 2004. A la
fecha no se detecto otra solicitud de concepto a la DPAE de parte de |a Alcaldia Local o de la Secretaria de
Inspecciones de Policia sobre esta edificacion.

4. NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la edificacion se encuentra habitada, los ocupantes de la edificacion permitieron el acceso, por lo
tanto se pudo realizar la visita tecnica satisfactoriamente.

5. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

En la actualidad en el sitio se encuentra una edificacion de un piso construida con materiales como blogues
de arcilla, madera y laminas de cinc. La estructura de Ia vivienda esta conformada por muros de mamposteria
simple sin reforzar ni confinar. La cubierta es liviana en tejas de cinc y algunas de asbesto cemento,
soportadas por un entramado de madera que se apoya directamente en los muros. La edificacion tiene
aproximadamente 10 anos de construida. En la actualidad el uso que tiene es residencial, su fachada se
puede apreciar en las fotos 1y 2 del registro fotografico. Las fotos 3 y 4 presentan otros aspectos extemos de
la calidad de construccion que se puede catalogar como aceptable.

6. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En la actualidad presenta algunas afectaciones como son la presencia de agrietamientos en los muros de
fachada, como se ve en las fotos 5 y 6, |a cubierta no evidencia danos graves solamente algunos desajustes
de las tejas, ver foto 7. Internamente también se observan grietas en los muros, ver fotos 8 a 10, algunas con
mas de 3 milimetros de separacion; ademas se encontro un muro de ladrillos sin pega el cual se observa en la
foto 11, este muro no puede soportar cargas laterales ya que no existe integralidad en las piezas que lo
constituyen; la placa de confrapiso tiene un agrietamiento como se ve en las foto 12. El nivel de dario se
puede catalogar como moderado.
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7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Fachada de |a edificacion al momento de la visita. Foto 2. Combinacién de materiales en muros.

Foto 3. Aceptable calidad de construccion Foto 4. Aceptable calidad de construccion.

Foto 5. Fisuras en muros extermos Foto 6. Fisura en muro externo.
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Foto 8. Agrietamientos en muros internas.

Foto 10. Grieta en muro con mas de 3 mm de separacion.

Foto 11. Muro sin mortere ce pega entre piezas. Foto 12. Agrietamiento en placa de contrapiso.
L L
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificacion abjeto de este concepto NO AMENAZA
RUINA.

Sin embargo el estado de deterioro de la construccion debe ser corregido; por tanto, para garantizar la
estabilidad y habitabilidad bajo las condiciones de carga habituales, se considera necesario que los
propietarios o responsables de |a construccion adelanten las siguientes recomendaciones:

. = Reparar los muros externos e internos que presentan agrietamiento

« Constituir un muro que ienga pega entre piezas de mamposteria para reemplazar el que no la tiene y
que por tanto no puede Soportar cargas laterales

« (Como medida preventva se recomienda construir elementos de confinamiento como son columnetas
y vigas de caronacion ce muros, ya gue en las condiciones actuales la edificacion es vulnerable ante
un evento sismico

Nota: Las anteriores recomendaciones no pretenden hacer una actualizacion de la edificacion a la Norma
Sismo Resistente vigente (NSR-98) pues no es el alcance de este concepto.

Elaboro: Reviso: :
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