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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2069

1.2 AREA:

Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION:

1.4 REFERENCIA CRUZADA RAD‘L.ADO FOPAE

| 15 RES’PUE%‘TA OFICIAL No.

E 19011FR1437A
CTRoBI

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

2.2 LOCALIDAD: (12) BARRIOS UNIDOS

2.3UPZ: (98) LOS ALCAZARES

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: COLOMEIA .

2.5 DIRECCION: - CARRERA 20 No. 69 - 40

2.6 CHIP: AAAGBSNOYX ]
2.7 FECHA DE VISITA; OCTUBRE 13 DF 2011

2.8 POBLACION BENEFICIADA: T T 42Personas - 1 Famitia

2.9 AREA (m2}): 240 m¢® {Aproximadzmente) -

3. LOCAL!ZA(‘ ION

TR AR AT

chip
| AAADOSSNOYX

;
4
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
opservados durante |a inspeccion visual, la cual es necesariamente fimitada; por o tanto, pueden presentarse
situaciones, coindiciones o fenomenos no delectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
&s temporal, migniras no se moditiguen significativamante ias condiciones g¢ la edificacion.

De acuerdo con ¢ Articulo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por ef Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrolic Terntonial, ¢ estade de ruina de una edificacion se define como: °Ei esfado de ruina se declarara
cuando 2 edificacion presente un agotamiento generalizade de sus elementos estructurales, previo perifaje
tecnico sobre la vuinerabilidad estructural de ia constiuceidn”. En ei dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve somatida ia sdficacion v su vuinerabifidad estructural ante estas cargas.
Asimisme 52 considera ei fesqo piblico por posibias colapsos parciales o totales de los elementos no
estructuraies. ki riesgo sismico ne se tiene en cuenta, ya que para establecer fa capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaitaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiende 1os criterios planteades en el Capitule A1) del Reglamento Colembiano de Construccion Sismo
Resgistente NSR-1C def Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, =i concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anterior, ios Conceptos Téenicos de Amenaza Ruinz no son sopoite técnico para realizar actuaiizaciones
de iz estruciura 2 @s normas sismomresisientes o respaidar camnios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve come prueba en proceses judiciales donde se pretenda establecer ias responsabilidades o la causa
de los dafios, en éi solo se considera Ia sttuacion estructural de fa edificacion en el momento en que se realiza la
visita de inspecaion tecnica y se estima i5 posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo puablico
sopre habitantes, vecinos y franseliniss, con el obisie de hacer recomendaciones para ta solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

5.4. FOPAE: Ei Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE no posee en su base de daios
antecedente aigune de emergencias ocurridas en este inmuehle,

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion tcnica y el respectivo concepto obedecen a
i@ solicitud hecha por la Alcaldia Local de Barrios Unicos, en desarrollo del proceso de guerslia No. 15492.

8. NOVEDADES DE LA INSPECCION

Ala fecha en el inmuedie objeta de iz visita técnica funcicra una fabrica fiviana, el responsable de tu edificacion
permitic el ingreso, por io tanto ia visita técnica se pudo realizar satisfacionamente.

7. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

i inmueble objefo de la visita téonica s una edificacion esquinera de ceafro niveles cuya estructura principal esta
corformada par mures de mamposteria de arcila sin sonfinamiento, los entrepisos del segundo y tercer nivel son
en madera, hay dos niveles intermedios conformades por mezanines en estruciura metalica v entramado de
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madera, las esceleras de acceso a estos niveles son en estructura metdlica; la cubierta es en tejas de
fibrocemento apoyadas en elementos metdlicos. Los muros intemos y exiemos se encuentran nafietados y
pintados. Baio €l entrepiso del segundo aivel hay un cielo raso en esterilia de guadua pafietada. El aspecio
general de ia fachada def inmueble se puede ver en ia fotografia 1. El &rea aproximada de construccion es de
doscientos cuarenta metros cuadrados.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En general la fachada de la edificacion se encuenfra en buenas condiciones, no se observan fisuras ni
agrietamientos, el pafiete de acabado no presenta deterioro, no se observan elementos que presentes postbilidad
de desprendimientos, en las fotografias 1 y 2 se pueden ver las condiciones actuales de la fachada de la
edificacion.

Los muros internos no presentan problemas estructurales, no se evidancian grietas ni fisuras, no se observan
dafios ni en las unidades de mamposteria ni deterioro en los acabados, como puede ver en las fotos 3y 4, sin
embargo en algunos muras del costado oriental se presenta humedad y desprendinientos superficial del acabado;
en un dintel del sector oriental del primer piso se observo una fisura diagonal, sin embargd, esta fisura ne afectala
estabilidad de la edificacién, en la foto 5 se puede ver las fisura descrita anteriormente. El cielo rasa de la zona
posterior presenta deterioro, se ohservan desprendimientos parciales del pafiete de acabado. en alguncs sectores
fa esterilla de guadua se encuentra a Ia vista, como se puede apreciar en las fotografias 6 v 7 del registro
fotografico; el cielo raso de la zona frontal se encuenira en buen estado, no se observan dafios en los acabados ni
desprendimientos de elementos, come se puede ver en la fotografia 8.

Los mezanines de los niveles superiores estan en buenas condiciones, no se observan dafios ni en los elemantos
metalicos ni en el entramado de madera de la parte superior, en las fotografias 9y 10 se puede apreciar el estado
actual de estas estructuras, en ia foto 11 se ve el almacenamiento que se realiza sobre j0s mazanines.

La cubierta de toda la edificacion se encuentra en buen estado, no hay deterioro ni en fos elementos metalicos de
soporte vi en las teias, coma se puede observar en fa folo 12.

En lineas generales no se obser:a dafio en la esiructura de ia edificacion, no hay deterioro generatizado en los
elemertos estructurales. Ante jas cargas normales de servicio no se evidencia posibiiidad de colapse de la
edificacién.
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Foto 3. Aspacio Ge los muros intamos, i

Fote A Muros inlemos en buen estado. |

Fote 6. Desrrendimiento del pafiste del cislo raso del |

Fotof Fisirz en diniel del primer piso. . ;
‘ ’ orimar nivel.
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! . Foto 12 Vista de ios elementas del mezaning del tercer
aivel

Foto 11. Almacenamiento de efementos en los mezanines. Fato 12. Cubierta en buen estado.
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10. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo antericr, se puede establecar gus el inmueble ubicads en fa Carrera 20 No. 69 - 40
NU AMENAZA RUINA, o se observa dafio en fa estructura de is edificacion, no hay deferioro generalizado en
los elementos estructurales. Ante las cargas normaies de servicio ro se evidencia posibilidad de colapso de la
edificacion. Sin embargo, se recomienda a los responsables desarrollar fas siguientes aclividades:

»  Reparar ios acabados de los muros dei primer piso que presentan dafics en ios acabados
= Reparar ¢l cielo raso bajo ef entrepiso dei primer nive! que presenta desprendimientos de pafiete
e Realizar mantenimiento general a todo ef inmueble para avitar el deterioro
« Lomo madida preventiva se recoinienda desarroilar una evalvacion de ia capacidad de carga de las
estrusturas que gonfgren 108 mezanines de 03 niveles superiores de 2cuerdo con las cargas de
simacenamicni solreimnustas
| Elabord:; )
! ﬂ—gm‘ - =
; JORGE MAURICIO FLOREZ D.
, ingardero Civii - Especialista Estructurat | Vo.Bo. NELLY ANGELICA CESPEDES CUEVAS
; M.P.No. 25202-83486CND 1 Profesional Especiaiizado Investigacion y Desarrollo
" Avaié o -
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