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1. INFORMACION DE REFERENCIA

1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR:

2234

12 AREA:

Técnica y de Gestion

1.3 COORDINACION:

Investigacion y Desarrolio

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE:

2012ER19573

1.5 RESPUESTA OFICIAL No.

RO-60409

2. INFORMACION GENERAL

2.1 SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
2.2 LOCALIDAD: {17) LACANDELARIA

2.3UPZ: {94) LA CANDELARIA

2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: LA CATEDRAL

2.5 DIRECCION: CALLE12CNo.2 - 65

2.6 CHIP: AAA0030JPSY

2.7 FECHA DE VISITA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

2.8 POBLACION BENEFICIADA; 1 Persona- 1 Familia

29 AREA (m2); 400 m? (Aproximadamente)

3. LOCALIZACION
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante ia inspeccién visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenémenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia
es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion.

De acuerdo con el Articuto 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificacion se define como: “£/ estado de ruina se declarara
cuando la edificacion presente un agofamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje
técnico sobre la vuinerabilidad estructural de la construccion”. En el dictamen solamente se consideran las cargas
habituales de servicio a las que se ve sometida la edificacion y su vuinerabilidad estructural ante estas cargas.
Asimismo se considera el riesgo publico por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no
estructurales. El riesgo sismico no se tiene en cuenta, ya que para establacer la capacidad de una edificacion
para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios mas rigurosos
siguiendo los criterios planteados en el Capitulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance.
Por lo anteriar, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones
de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificacion. Este concepto
tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa
de los dafios, en &l solo se considera Ia situacion estructural de la edificacidn en el momento en que se realiza la
visita de inspeccién técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo pablico
sobre habitantes, vecinos y transetintes, con el objeto de hacer recomendagiones para la solucion del problema.

5. ANTECEDENTES

51. FOPAE: E! Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias ocurridas en este inmueble.

5.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: L.a inspeccidn técnica y el respectivo concepto obedecen a
la solicitud hecha por la Alcaldia Local de La Candelaria en desarrollo de la Accion Administrativa de Seguimiento
2 los predios por posible amenaza de ruina, de acuerdo con el oficio No. 999-2012.

6. NOVEDADES DE LA INSPECCION

El inmueble objeto de la visita técnica es la sede de la Unidad de Gestién Educativa Local — CADEL, ios
responsables permitieron el ingreso al interior. Por lo tanto fa inspeccion técnica se pudo realizar
satisfactariamente.

7. DESCRIPCION FISICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble objeto de la visita técnica es una edificacion de un piso, cuya estructura principal esta compuesta de
muras de mamposteria de ladrillo tolete macizo. El muro de fachada tiene acabado de pafiete y pintura. Los muros
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interncs que también conforman la estructura tienen acabados de pafiete y pintura. La cubierta es en tejas de
barro sobre cana pafietada soportada por un entramado de elementos de madera que se apoyan directamente
sobre los muros y los aleros internos son soportades por una serie de columnas de madera. El aspecto de Ia
fachada de la edificacion al mamento de la visita se puede observar en la foto 1 del registro fotografico.

8. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En el momento de [a visita se observo que el muro de fachada se encuenitra en buenas condiciones, no se
delectan fracturas ni deformaciones en este muro, sin embargo en el dintel de la entrada existen dos fisuras, en
las fotografias 1 y 2 se puede ver el estado del muro de fachada. Los muros internos estdn en buenas
condiciones, y no evidencia ningin tipo de problema de estabilidad, muesitran un adecuado nivel de
mantenimiento, sin embargo se observan afectaciones de acabados de muros por exceso de humedad
especialmente en el sector sur-oriental, se presentan desprendimientos de fragmentos de algunos muros y fisuras
en muros del sector sur-occidental. En las fotos 3 a 15 se pueden observar las condiciones descritas de los muros
internos del inmueble.

La cubierta presenta algunos problemas funcionales lo que ha causado deterioro por escurrimiento de agua en
algunos muros y en el cielorraso, se detecta que se han presentade desprendimientos parciales del pafiete de
recubrimiento del cielorraso. Las columnas de madera que ayudan a soportar los aleros internos, en general se
ven estables y en buenas condiciones sin embargo algunas tienen dafios leves por vetustez. Las condiciohes
descritas del cielorraso y otros elementos se pueden apreciar en las fotos 16 a 20 del registro fotografico,

En lineas generales se observa dario leve de muros y deterioro incipiente del cielorraso y de los acabados de

muros. Ante las cargas habituales de servicio no se evidencian posibilidades de colapso de la edificacién a corto
plazo.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

R

Foto 1. Vista extema del inmueble objeto del concepto. Foto 2. Fisuras cerca al dintel de la entrada principal.
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Foto 4. Muros y cielorraso sin dafio visible.

Foto 5. Muro y cielomaso en buen estado.

Foto 6. Muros estables sin dafio estructural.

Foto 7. Cielorraso sin afectaciones visibles.

Foto 8. Buen mantenimiento de muros y cielomraso.
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Foto 11. Fisuras en muro. Foto 12 Fisuras en muro sector suroccidental.

Foto 13. Doble fisura en muro del sector suroccidental. Foto 14. Dafios de acabados de muros por humedad.
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Foto 16. Marcas de escurrimiento de agua sobre muo,

Foto 17. Desprendimiento del recubrimiento del cielormraso.

s

& R 2

Foto 19. Deterioro del cielomaso por infiliracion de agua.

Foto 20. Dafio leve de columna de madera.

CAR- 2234

Pagina 6de 7

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogetd D.C. - Cojpmbia

Pagina Web: www.fopae.qov.co y www.sire.qov.co

mail: fopae@fopae.gov.co




Cédigo: GPR-FT-06

e CONCEPTO TECNICODE | _Version 0

DEBOGOTADE.
e AMENAZA RUINA Codigo
Atencién Emergencias Documentat:

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificacion ubicada en la Calle 12 C No. 2 — 65, NO
AMENAZA RUINA, en lineas generales se observa dafio leve de muros y deterioro incipiente dol ciolorraso y de
los acahados de muros. Ante las cargas habituales de servicio no se evidencian posibilidades de colapso de la
edificacion a corto plazo. Sin embargo, se recomienda a los responsables de la edificacion desarroilar fas
siguientes actividades:

 Realizar de inmediato la reparacion de los muros que presentan fisuras y desprendimiento do acabados
» Reparar las fallas funcionales de la cubierta para contrarrestar el deterioro de tos muros y def ciglorraso

» Reparar el cielorraso en los puntos donde se ha presentado desprendimiento del pafiete de
recubrimiento

» Reparar los acabados de muros que presentan dafios y fisuras
 Realizar labores de mantenimiento general, periddicamente, de todos los elementos que conforman ta

edificacion, para prevenir y confrarestar el deterioro y evitar posibles colapsos parciales de elementos
astructurales y no estructurales

Elabord: P Reviso: —

~CARLOS A.CHAVARRO M. NUBIA LUCIA RAMIREZ

Ingeniero Civil ~ Especialista en Estru 1 ional Especializado Investigacion y Desarrolio
M.P. No. 25202-5W - Conceptos
_/____.__....._..._.\_\

Avalo:

Vo. Bo. DUVAN HERNAN LOPEZ MENESES
Subdirector técnico y de gestion FOPAE
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