ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO DE AMENAZA RUINA N° CAR - 656

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: (17) La Candelaria

UPZ: ( 94) La Candelaria

BARRIO: Las Aguas

DIRECCION: Carrera 1 No. 15-27

FECHA DE VISITA: Agosto 23 de 2006

SOLICITANTE: Alcaldia Local de La Candelaria
POBLACION BENEFICIADA:  Doce (12) Personas - Tres (3) Familias
AREA: 260 m? (aproximadamente)

Este concepto corresponde a la visita de inspeccion para verificar el estado y condiciones del inmueble
ubicado en la Carrera 1 No. 15 - 27, con el fin de establecer si amenaza ruina o no.
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2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las caracteristicas y dafios
observados durante la inspeccion visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse
situaciones, condiciones o fenomenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su
vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificacion. El
objetivo primordial es el de establecer la habitabilidad de la edificacion y no pretende establecer
responsabilidades en los dafios ni las causas de éstos, para lo cual seria necesario que los interesados
adelantaran estudios con un mayor alcance técnico.

3. ANTECEDENTES

3.1. DPAE: La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE no posee en su base de datos
antecedente alguno de emergencias presentadas en este inmueble.

3.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS: La inspeccion y el respectivo concepto obedecen a la
solicitud hecha por la Alcaldia Local de La Candelaria de acuerdo con el oficio N® AU 711-06. (Expediente de
Ruina R3441-2006). A la fecha no se detectd otra solicitud de concepto a la DPAE de parte de la Alcaldia
Local o de la Secretaria de Inspecciones de Policia sobre esta edificacion.

4, NOVEDADES DE LA INSPECCION

A la fecha la edificacion se encuentra habitada, se pudo tener ingreso al inmueble y se realizé la visita técnica
satisfactoriamente.

5. DESCRIPCION FiSICA Y ESTRUCTURAL

El inmueble inspeccionado es una edificacion con las siguientes caracteristicas:

Uso Predominante: Vivienda

Dimensiones (Aproximadas): Frente 5.50m Fondo 16.00 m
Nimero de Pisos: Tres (3) pisos.

Tipo de estructura: Muros en mamposteria

Cubierta: Entramado en madera, Teja Eternit.

Edad de construccion (Aproximada) Mas de 30 Afos. Sin codigo de construcciones.

6. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

En la visita realizada al inmueble ubicado en la carrera 1 No. 15 -27, se encontré una edificacion de tres
pisos, que esta construida con muros de mamposteria de arcilla ( ladrillo tolete); la fachada de la edificacion
encuentra en buenas condiciones, ver fotografias 1y 2.
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En el interior de la edificacion se observan las placas de entrepiso en buen estado, como se puede observar
en la fotografia 3. Los muros del segundo y tercer piso se encuentran en buenas condiciones, estan
pafietados, estucados y pintados, sin desprendimiento de acabados, ver fotografia 4.

Los muros del primer piso, especiaimente los del costado norte presentan humedad y desprendimiento de
acabados, como se puede ver en la fotografia 5.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Condiciones de fachada al momento de la visita. Foto 2, Muro de fachada en buenas condiciones

Foto 3. Placa de entrepiso . Foto 4. Muros interiores
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Foto 5. Desprendimiento de acabados y
humedad en murec primer piso

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la edificacion NO AMENAZA RUINA en los elementos
principales de su estructura. Sin embargo, los propietarios o responsables deben como minimo seguir la
siguiente recomendacion:

e Realizar un mantenimiento general del inmueble para contrarrestar el deterioro progresivo de la

estructura.
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